




















Resumen 

En el presente Trabajo Fin de Máster se ha realizado el diseño de las instalaciones en materia de protección 
contra incendios para un establecimiento industrial de uso logístico y altura libre mayor de 14 metros. El 
objetivo es justificar adecuadamente el cumplimiento normativo y establecer convenientemente los criterios a 
emplear en el diseño y la definición de las instalaciones. 

Para abordar este tema, se expondrá la normativa que será necesario tener en cuenta para el diseño de dichas 
instalaciones y se analizará la forma más eficiente de abordarla. Por tanto, como en cualquier proyecto, se 
propugnará por obtener la solución que mayor beneficio pueda proporcionar, protegiendo de forma efectiva el 
establecimiento y sin comprometer el marco legal del mismo. 
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Diseño de las instalaciones contra incendios 
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Figura 32. Espaciamiento sugerido según la guía de diseño de Vision Fire & Security 
(Fuente: Figura 1, apartado 3.1.1. Guía de diseño. Ahnacenes) 

Estanterías 

Este espaciamiento da como resultado la siguiente área de cobertura máxima: 
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Figura 33. Extracto del sector 2-2 del Plano Nº8 'PCI-Sistemas de detección y alarma' 
(Fuente: Elaboración propia) 
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5.1.2.2 Disposición para los sectores 1-3 y 1-4 

En este caso, al tener estos sectores una longitud máxima de 102,30 metros y un ancho de 22,70 metros, habría 
que modificar ligeramente la distribución empleada en los otros sectores. Por consiguiente, se ha optado por 
cubrir la superficie de forma longitudinal y desde las paredes opuestas, empleando el mismo dispositivo VESDA 

VEP-AlO-P de 4 tuberías con una separación distinta entre los puntos de muestreo. 

La distancia de separación máxima para los puntos de muestreo de estos equipos es de 6 metros, obteniendo 

unos valores de Dmax de 4,2857 metros, y una superficie de cobertura de cada punto de 36 m2 como máximo: 

Figura 34. Detalle del Plano Nº8 'PCI-Sistemas de detección y alarma' 
(Fuente: Elaboración propia) 

Esta distribución daría la siguiente área de cobertura: 
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Figura 35. Extracto del sector 1-3 del Plano Nº8 'PCI-Sistemas de detección y alarma' 
(Fuente: Elaboración propia) 
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SUPERFCIES:
-NAVE            26.848 m2
-OFICINAS  4x195x2=1.560 m2
TOTAL      28.408 m2

Plazas Coches
Normativa (1 cada 500) 57 uds.
Proyecto 123 (1 cada 230)

SUPERFICIES
-NAVE 2  6.636 m²
-OFICINAS  390 m²
TOTAL     7.026 m²
MUELLES 13 (1 CADA 510 m²)

SUPERFICIES
-NAVE 4  4.426 m²
-OFICINAS  390 m²
TOTAL     4.816 m²
MUELLES 7 (1 CADA 630 m²)

SUPERFICIES
-NAVE 3  6.636 m²
-OFICINAS  390 m²
TOTAL     7.026 m²
MUELLES 13 (1 CADA 510 m²)

SUPERFICIES
-NAVE 1  9.150 m²
-OFICINAS  390 m²
TOTAL     9.540 m²
MUELLES 16 (1 CADA 570 m²)
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Rociador ESFR VK510

Puesto de control de rociadores

Tubería de acero ACS DN-65mm
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Boca de Incendio Equipada de 45 mm

Extintor Polvo ABC

Puesto de control reducido para BIE's

Tubería de acero ACS DN-65mm
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